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Protokol o zkousSce cCislo: 2377/1/2026

Cislo vzorku: 4730/1/2026

Objednatel: Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
281 02

Obec: Cerhenice

Misto odbéru: Cerhenice, MS, Skolska 555

Datum odbéru: 5.10.2026 Odebrdnodle: SOPC.11.1.1
Datum prijeti: 5.10.2026 Matrice: pitna voda
Zahdjeni analyz: 5.10.2026 Typ vzorku: prosty

Ukonceni analyz: 19.10.2026 Odebral: Coufalova Veronika

Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutna Hora

Datum vystaveni protokolu:  21.10.2026

e-mail:  kostrubanicova@vhskh.cz Tel: 605 926 317
laborator@vhskh.cz 702 188 460 Strana 1 (celkem4 )



Vodohospodéarské spolecnost Vrchlice - Male€ a.s. Kutni Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkouSce ¢islo: 2377/1/2026 Cislo vzorku: 4730/1/2026

Obec: Cerhenice

Misto odbé&ru: Cerhenice, MS, Skolska 555

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit Vyhodno
stanoveni ceni
2,6-dichlorbenzamid ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.1,5 SH +
Boskalid ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Diflufenican ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Dimethenamid ug/l  <0,005 subdodavka © max.0,1 NMH +
Napropamid ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Prochloraz ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Cyprokonazol ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Difenokonazol ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Epoxiconazol ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Metkonazol pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Propikonazol ug/l  <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Prothiokonazol ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Tebukonazol ug/l  <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Acetochlor pg/l <0,01 subdodéavka ¢ max.0,10 NMH +
Alachlor ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Dimethachlor ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Metazachlor ug/l <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Propachlor pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
S-metolachlor pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Chloridazon ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Chloridazon-desfenyl g/l 0,485 subdodéavka ¢ max.3 SH +
Chloridazon-methyl desfenyl ug/l 0,098 subdodavka © max.3 SH +
Suma chloridazon-desf.+chloridaz. ug/l 0,583 subdodavka © max.3 SH +
-methyl desfenylu
Propachizafop ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Chizalofop-p-ethyl pg/l <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Chlortoluron pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Chlortoluron-desmethyl ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Diuron ug/l <0,01 subdodavka © max.0,1 NMH +
Isoproturon ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Isoproturon-desmethyl ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Isoproturon-monodesmethyl pg/l <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Linuron ug/l  <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Nicosulfuron ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Chlorpyrifos pg/l <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Dimethoat ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Azoxystrobin pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Bentazon methyl ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Dimoxystrobin ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Ethofumesét pg/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Fenpropidin pg/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Fenpropimorf ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Fluopicolid ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Klomazon ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Lenacil pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Mesotrion ug/l <0,02 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Pendimethalin ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Pikloram ug/l <0,02 subdodavka & max.0,1 NMH +
e-mail:  kostrubanicova@vhskh.cz Tel: 605 926 317

laborator@vhskh.cz 702 188 460 Strana 2 (celkem4 )



Vodohospodéarské spolecnost Vrchlice - Male€ a.s. Kutni Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkouSce Cislo: 2377/1/2026 Cislo vzorku: 4730/1/2026

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit Vyhodno
stanoveni ceni

Quinmerac ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Spiroxamin ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Thiofanat-methyl ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Atrazin pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Atrazin-2-hydroxy pg/l 0,018 subdodavka ¢ max.1 SH +
Atrazin-desethy! pg/  <0,005 subdodéavka © max.0,10 NMH +
Atrazin-desethyl desisopropyl pg/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Atrazin-desisopropyl ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Desmetryn ug/l <0,01 subdodavka © max.0,1 NMH +
Hexazinon ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Metamitron ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Metribuzin ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Metribuzin desamino g/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Prometrin pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Simazin pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Simazin-2-hydroxy pg/  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Terbutylazin ug/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Terbuthylazin-desethyl pg/l  <0,005 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy ug/l <0,005 subdodavka © max.0,10 NMH +
Terbuthylazin-hydroxy po/l 0,008 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Terbutryn ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
2,4,5-T pg/l <0,01 subdodavka max.0,1 NMH +
2,4-D pg/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
2,4-DP (isomery) po/l <0,01 subdodéavka © max.0,10 NMH +
Aminopyralid ug/l <0,05 subdodavka © max.0,10 NMH +
Bentazon ug/l 0,018 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Clopyralid g/l <0,03 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Dicamba ug/l <0,03 subdodavka © max.0,10 NMH +
Fluroxypyr ug/l <0,02 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
MCPA pg/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
MCPP (isomery) pg/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Metribuzin-desamino diketo g/l <0,02 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Acetochlor ESA ug/l 0,016 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Acetochlor OA ug/l <0,02 subdodavka © max.0,10 NMH +
Alachlor ESA ug/l 0,029 subdodavka ¢ max.0,5 SH +
Alachlor OA ug/l <0,02 subdodavka ¢ max.0,5 SH +
Desmedipham ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Dimetachlor CGA 369873 pg/l 0,02 subdodéavka © max.3 SH +
Dimethachlor ESA g/l <0,015 subdodavka © max.3 SH +
Dimethachlor OA ug/l <0,015 subdodavka © max.3 SH +
Dimethenamid ESA g/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Dimethenamid OA g/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Fenmedifam ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Flufenacet ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Flufenacet ESA ug/l  <0,015 subdodavka © max.0,1 NMH +
Flufenacet OA ug/l <0,015 subdodavka © max.0,1 NMH +
Metazachlor ESA pg/l 0,098 subdodéavka ¢ max.2,5 SH +
Metazachlor OA ug/l 0,033 subdodavka ¢ max.2,5 SH +
Metolachlor ESA ug/l 0,088 subdodavka © max.0,5 SH +
Metolachlor OA ug/l 0,033 subdodavka ¢ max.0,5 SH +
Metolachlor NOA 413173 g/l 0,049 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Pethoxamid ug/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Pethoxamid ESA ug/l <0,015 subdodavka & max.0,5 SH +
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Vodohospodéarské spolecnost Vrchlice - Male€ a.s. Kutni Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce €islo: 2377/1/2026 Cislo vzorku: 4730/1/2026
Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit Vyhodno
stanoveni ceni
Propachlor ESA pg/l <0,02 subdodavka ¢ max.0,1 NMH +
Thiakloprid ug/l <0,01 subdodavka © max.0,10 NMH +
Trinexapak-ethyl pg/l <0,01 subdodavka ¢ max.0,10 NMH +
Suma pesticidll a relevantnich Hg/l 0,034 subdodavka ¢ max.0,5 NMH +
metabolitd (M4)
Suma dimethachlor ESA, OA a pg/l 0,02 subdodavka ¢ max.6 +
CGA 369873 (M4)
NMH nejvy$§i mezna hodnota Vyhodnoceni: + vyhovuje limitnim hodnotam pr.¢.1 vyhlasky ¢.252/2004 Sb. v pl. znéni
MH  mezn& hodnota - nevyhovuje limitnim hodnotam pr.¢.1 vyhlaSky €.252/2004 Sb. v pl. znéni

DH doporu€ena hodnota

SH smérna hodnota

Subdodavka:

6 ALS Czech Republic, s.r.o., laboratof akreditovana CIA pod €.1163, zkouska v rozsahu akreditace

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi v pfiloze €.1 Vyhlasky MZd
252/2004 Sb. v platném znéni bez uvazeni nejistot.

Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe v rozsahu akreditace

Tento protokol Ize Sifit pouze v plném, nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratore. Vysledky provedenych
zkousek se tykaji jen zkousenych vzorkd, uvedenych v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedenim nejistoty méfeni je dostupny na webovych strankach laboratofe: www.labtrojice.cz a je rovnéz na
pozadani k dispozici.
Plan a zaznam o odbéru vzorku je na vyzadani k dispozici v laboratofi.
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